
Приложение 5
к Акту обследования 
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «13» декабря 2018 г.
Результаты обследования:
Санитарно-бытовые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ»
Пермский край город Кунгур улица Октябрьская дом 18


	№
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Норматив
	Ссылка на норматив
	Наличие элемента
	Фактическое состояние
	Выявленные нарушения и замечания

	
	
	
	
	есть/нет
	№ на
плане
	фото
	
	Содержание
	Значимо
 для
инвалида (категория)

	5.1.
	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов: общие требования.


	5.1.1.
	Доступная кабина в общей уборной.

Размеры универсальной кабины
	


Ширина – 1,65,
глубина – 1,8 м.

Ширина 2,2 м,
глубина 2,25 м.


	п. 5.3.3  
СП 59. 13330.2012

	Есть 
	
	
	Глубина кабины 1,5 м.
Ширина 1,3  м.
	Соответствует нормативу.

	К,О,С,Г

	5.1.2
	Ширина двери.


Открывание двери.


Порог двери.
	Не менее 0,9 м.


Наружу.


Не более 0,014 м.
	п. 5.3.3, 5.2.4 
СП 59. 13330.2012

	Есть 
	
	


	Ширина двери 0,6 м.

Открывание двери – в коридор.

Высота порога 0,006 м.

	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г

	5.1.4
	Свободное пространство рядом с унитазом.
	Не менее 0,75 м.
	п. 5.3.3  
СП 59. 13330.2012

	Есть 
	
	
	Справа от унитаза пространство 0,65 м; перед унитазом – 1,35 м.
	Соответствует нормативу.
	К,О

	5.1.5
	Свободное пространство в кабине.
	Не менее 1,4 м.
	п. 5.3.3  
СП 59. 13330.2012

	Есть 
	
	
	Свободное пространство в кабине: 1,20 х 0,6 м.
	Соответствует нормативу.
	К,О

	5.1.6
	Высота раковины.
	Не более 0,8 м от уровня пола.
	п. 8.10 
СП 136. 13330.2012
	Есть 
	
	
	Высота раковины 0,8 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	5.1.10
	Краны  с
рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и
сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным
управлением горячей и холодной водой не допускается.
	Наличие.
	п. 5.3.9
СП 59. 13330.2012
	Нет
	-
	
	Оборудован кран с  шаровой системой регулировки  воды.
	Не соответствует нормативу. 

	К,О,С

	
 Душевая 


	5.1.11
	Душевая кабина для инвалида на кресле-коляске.
	Наличие.
	п. 5.3.3, 5.2.4 
СП 59. 13330.2012

	Нет

	
	
	Место для принятия душа не  оборудовано в здании школы.
	
Не соответствует нормативу.
	К















Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Санитарно-бытовые помещения 
	 Установить краны соответствующим нормам, установить душевую
	


Капитальный ремонт 





	Общие требования к зоне
	Привести в соответствие нормативам.



II. Заключение по зоне: 
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	Санитарно-бытовые помещения.
	
ДП-И (Г,У,О,С) – функциональная зона доступна полностью - избирательно для инвалидов   с нарушением слуха, умственного развития,  с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.

ВНД (К) – функциональная зона временно недоступно   для инвалидов на креслах-колясках. 


	-
	



	
Капитальный ремонт
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